
Vizsgálatokat végezte:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19. 

A NAT által  NAT-1-1318/2016  számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

pH
Kémiai 

oxigénigény 
(KOIk)

Biokémiai 
oxigénigény 

(BOI 5)
Ammónia-N Nitrit-N Nitrát-N Kjeldahl – N

Összes 
szervetlen 
nitrogén

Összes nitrogén 
○

Összes  foszfor
Hexánnal 

extrahálható 
anyagok (SZOE)

összes lebegő 
anyag

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

befolyó 7,2 991 695 57,4 <0,02 <0,5 67,8 57,6 68 10,8 37,6 428
elfolyó 7,4 40 <10 0,04 0,05 8,53 <1 8,62 9,02 0,61 <2,0 6

hatérérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 2  - 35

befolyó 8,4 1210 576 137 <0,02 <0,5 143 137 143 18,8 23,6 710
elfolyó 7,7 31,6 <10 1,2 1,67 17,3 3,28 20,2 22,2 1,4 <2,0 6

hatérérték  - 200 50 5  -  -  -  - 25 5  - 75
befolyó 7,6 1500 1100 81,3 <0,02 <0,5 90,7 81,6 91 16,4 23,3 648
elfolyó 8 <30 <10 15,8 0,4 3,6 16,1 19,8 20,1 0,18 <2,0 <4

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35
befolyó 8,2 1090 732 123 <0,02 <0,5 137 124 137 17,5 25,5 734
elfolyó 7,7 42,8 <10 <0,02 <0,02 0 1,35 <1,0 1,43 1,27 <2,0 33

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35
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